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- ZYLINDER 

Hergestellt aus hochfester Stahllegie- 
rung, tiefgezogen, lackiert 

außen pulverbeschichtet in Red 
Ral 3000. 

- LÖSCHMITTEL 
Schaumbildner auf Wasserbasis. 

 

 
 
 
 
 
 

 
PASSEND AUF 

POLAR-SOLVENT 

- PROPELLENT 
Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N2 ). 

- VENTIL 
M. 30x1,5, Messinggehäuse, Hebel 
mit roter Ral 3000-Lackierung. 

- RATING 
Brandschutzklasse A B F 
(Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, 
Speiseöle). 

 
 

 
FROSTISCHER 

(BIS ZU -30°C) 
 

 
Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen 

6 Liter Schaumfeuerlöscher, Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C, gebaut nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), zertifi- 
ziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. 
Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann 
an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden. 

 

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER: 

RATING: A 

34 233 75 
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Benutzer- und Wartungsheft 
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TECHNISCHE DATA 
 

RATING 34 A 233 B 75 F 

LÖSCHMITTEL 
Schaum EW-30 

(100 % Premix MG6 -30) 

PROPELLENT Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N2 ), 15 Bar bei 20°C 

TEMPERATUR -30°C / +60°C 

NOMINALGEWINN 6 Liter 

GESAMT-GEWICHT ~ 10,45 Kg 

GRÖßE 
Höhe (Ventil-Basis) 540 +/- 5 mm 

Breite (Zylinder) 160 +/- 2 mm 

SPRITZE ~ 27,6 s 

VERWENDUNGSWEISE 

    

1) SICHERHEITSSTIFT 
ENTFERNEN 

2) SCHLAUCH FE- 
STHALTEN 

3) GRIFFSHEBEL ZUSAM- 
MENDRÜCKEN 

4) DÜSE AUF BRANDGRUND 
AUSRICHTEN 

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kennzeichnungsetikett. 

VORSICHT: Nicht auf Personen sprühen. Wenn Sie in geschlossenen Räumen sprühen, lüften Sie 

Sie den Raum nach dem Gebrauch. Der Feuerlöscher kann an stromführenden elektrischen Geräten verwendet werden 
bis zu 1.000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden. 

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME 
Die Installation des Feuerlöschers muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen. 
Der Feuerlöscher muss auf einem stabilen und sicheren Ständer mit einem Griff in einer maximale Höhe 
beträgt 110 cm. Der Feuerlöscher muss frei von Hindernissen sein und durch ein Kennzeichnungsschild 
gekennzeichnet sein. Es wird empfohlen, den Feuerlöscher an einem trockenen und vor Witterungsein- 
flüssen geschützten Ort aufzustellen. In geschlossenen Räumen wird die Installation von Feuerlöschern mit 
einem Löschmittel auf Wasserbasis empfohlen. 
Die Inbetriebnahme des Feuerlöschers für den Raumschutz muss von qualifiziertem Personal durchgeführt 
werden, das innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum der Herstellung und/oder des Inverkehrbringens 
entsprechend den geltenden Vorschriften, die in der Konformitätserklärung des Herstellers angegeben sind. 

WARTUNG FÜR PRODUKTGARANTIE 
Die Wartung des Produkts liegt in der Verantwortung der verantwortlichen Person. 
Es wird empfohlen, alle drei Monate ab dem Datum der Inbetriebnahme eine Sichtprüfung des Wirkungsgrades vorzunehmen, 
sofern die geltenden Vorschriften nichts anderes vorsehen. 
Es ist ratsam: die korrekte Position des Feuerlöschers zu überprüfen, dass er sich in einer sicheren und stabilen Position befindet 
und frei von Gebrauchshindernissen ist; den Feuerlöscher durch ein spezielles Schild zu kennzeichnen; seine strukturelle Unver- 
sehrtheit sicherzustellen und zu überprüfen, dass er keine Schäden aufweist; zu überprüfen, dass die Originaldokumentation 
vorhanden ist. 
Alle Wiederherstellungsarbeiten und instrumentellen Kontrollen dürfen ausschließlich von kompetentem und befugtem Personal 
durchgeführt werden, das im Besitz der für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen ist, um die gleichbleibende 
Leistung des Produkts zu gewährleisten. 
Jegliche Manipulationen oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie. 
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